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ARMARIO PARA BATERIA DE CONTADORES

TODO EL INTERIOR DEBE

I

kB BB

| EsPACIO TOTALMENTE LIBRE |

\

NN

N\
N—=l10{=—

N
-— 75—»\
A\

N

DIMENSIONES:

o L SERA VARIABLE SEGUN LA CAPACIDAD

Y DISPOSICION DE LA BATERIA ESCOGIDA.

* TODAS LAS DIMENSIONES SE EXPRESAN EN CM.

* CON TODOS O PARTE DE LOS CONTADORES PARA P
PISOS TIPO E N=60 & 5
* CON CONTADORES PARA PISOS C
TIPO A, B, C, Y D N=50 minimo

VARIABLE SEGUN LA DIMENSION L, MINIMO 160.
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VALVULA DE RETENCION
NOTA: =
VALVULA CORTE / SUMIDERO
ST Q

QUE AL ABRIRSE, DEJEN LIBRE TODO EL ANCHO DEL CUADRO.

* QUEDARAN SITUADAS EN LUGAR FACIL DE ACCESO Y

DE USO COMUN EN EL INMUEBLE, ESTANDO DOTADA DE

ILUMINACION ELECTRICA Y DESAGUE DIRECTO AL ALCANTARILLADO.

» LA PUERTA DEL ARMARIO DEBERA DE SER DE UNA O MAS HOJAS, ‘ ‘

A SU CONEXION CON LA BATERIA.
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DE IR ENLUCIDO

PUNTO DE LUZ
PANEL INDICADOR

K BATERIA

MIN. 50

[=~—MIN. 35
e MAX. 150

LA CERRADURA DEBERA SER DEL TIPO ESTABLECIDO POR EL SUMINISTRADOR. ‘
* LA VALVULA DE RETENCION SE SITUARA SOBRE EL TUBO DE ALIMENTACION, JUNTO ‘

« SE PROCURARA QUE LA DISPOSICION DE LOS CONTADORES EN LA BATERIA SIGA EL MISMO ‘
ORDEN QUE LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS DEL EDIFICIO. Cotas en cm.

» EL MARCADO DE IDENTIFICACCION DE LA VIVIENDA A LA QUE CORRESPONDA UN CONTADOR EN LA BATERIA,
SE HARA SOBRE UN CUADRO CLASIFICADOR (NO SOBRE LA BATERIA), DONDE, ADEMAS, DEBERAN CONSTAR
LOS SIGUIENTES DATOS:

FECHA DE INSTALACION DE LA BATERIA, NOMBRE,

TELEFONO Y N° DE CARNET DEL INSTALADOR.

HORNACINA INDIVIDUAL

- 0.42
DENOMINACION

1.- TUBERIA DE POLIETILENO 1

ALTA DENSIDAD P.N 16 ATM. 2
2.~ ENLAGE ROSCA HEMBRA DE LATON o
3.- CONO DE PRESION f
4.- ARANDELA = i
5.- JUNTA TORICA !
6.- VALVULA DEL ABONADO CON RETENCION : %
7.- MANGUITO DE LATON TUBERINOE : £ % =
8.- UNION RACOR CONTADOR PROTECCION ¢ cE> S %
9.- CONTADOR UM d B3
10.- VALVULA DE ACOMETIDA [ S
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AL INTERIOR
DE LA VIVIENDA

DESPIECE

Cotas en m.




