
10.- Calderín (Mínimo P.N. 10Kg/cm2)

11.- Cuadro Indicador

4.- Vaciado Depósitos

5.- Rebosadero

6.- Timbre Alarma

    en la Batería

8.- Características

9.- Cerradura Normalizada

7.- Llave y Válvula Retención

que Necesitan Grupo

1.- Llave de Corte

2.- Depósito (2)     Poliester

3.- Flotador

Instalación para Viviendas 

Cuadro
Indicador

Batería

Válvula de Ret.

Llave de Corte

Depósito

Vaciado Depósito

Tubo Alimentación

Llave de
Corte

Acometida
de la Finca

Llave
Exterior

Tubería

Depósito

Vaciado Depósito

General

Colector Bombas

Calderín
P.N. 10 Kg/cm2

Rebosaderos

Tubo Alimentación a Depósito

Timbre de Alarma


