Ejemplar Instalador

Dimensiones
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* LOS ANCLAJES DEBERAN SOPORTAR LOS ESFUERZOS
% HORIZONTALES PROPIOS DEL PASO AGUA Y LOS
ESFUERZOS VERTICALES PROPIOS DEL PESO DE LA
INSTALACION.
/ SISTEMA DE ANCLAJE
A Soporte Abrazadera * NO SE PERMITIRAN ABRAZADERAS SIMPLES COMO
o7 ANCLAJES.
Entrada * NO SE PERMITIRAN TUBERIAS PLASTICAS EN EL INTERIOR
Hl DEL ARMARIO.
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Entrada

INSTALACION INTERIOR
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* LOS CONTADORES DE INCENDIOS PUEDEN COLOCARSE

EN CUALQUIER POSICION.

* LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL INTERIOR DEL
ARMARIO DEBERIA SER METALICA (NO TUBERIAS PLASTICAS)
PARA GARANTIZAR SOPORTE EMPLAZAMIENTO.




